Obudowa uniwersalna do central alarmowych

Model: MPL 150

MPL

POWER ELEKTRO

INSTRUKCJA OBSLUGI

1. BEezpiEczENSTWO

* Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszg Instrukcjg Obstugi.

* Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz pomieszczen. Niedozwolone jest narazanie urzgdzenia na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

2. Oris

Obudowa stuzy do montazu oraz zasilania centrali alarmowej i innych dedykowanych modutéw SSWiN(Systemow
Sygnalizacji Wtamania i Napadu). Duza liczba oraz réinorodnos¢ otworow powoduje mozliwosé montazu wielu
modeli central alarmowych wielu producentow. Wewnatrz obudowy zostato wydzielone miejsce na akumulator
bezoobstugowy typu VRLA AGM. Obudowa jest przystosowana do montazu na powierzchni ptaskiej w pozycji
pionowej.

3. SpecYFIKACJA TECHNICZNA

MobeL MPL 150

Zakres NAPIECIA

ZABEZPIECZENIE ANTYSABOTAZOWE
Wesscioweco(ZasiLania)

200 - 240VAC / 50Hz Stvk COM, NC i NO. 1A/30VDC

Moc TRANSFORMATORA

40VA

Zakres TEMPERATUR PrAcY

-10°C—+40°C

Nariccia / Prapy Uzwosenia

16VAC / 2.2A s 18VAC / 2A

Zakres WiLcotnoscl Pracy

20% — 90% wzgledna bez

W16RNEGO TRANSFORMATORA kondensacji
Bezpiecznik Wessclowy T315mA / 250VAC Wymiary(wys. *szer. *6t.) 290*280*90mm
Miessce Dia AKUMULATORA 12V / 7.2Ah Masa (max.) 3.1kg

4, INsTALACJA | URUCHOMIENIE

4.1. BezpiECZENSTWO INSTALACUI

* Instalacji moze dokonaé wykwalifikowany personel posiadajgcy uprawnienia do pracy w instalacjach 230VAC.

* Urzadzenie nie posiada wtasnego wytgcznika sieciowego.

* Urzadzenie musi mie¢ podtgczony zacisk uziemiajacy do przewodu ochronnego PE instalacji elektrycznej 230VAC.

4.2. INSTALACJA

* Zamontowa¢ w obudowie ptyte PCB centrali alarmowej(za pomocg kotkéw dystansowych lub innych elementéw

dystansowych)

* Obudowe zamontowa¢ w miejscu docelowym.

* Po upewnieniu sie, ze napiecie na przewodzie zasilajgcym jest odtgczone doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy oraz
przewody sygnatowe poprzez otwory w obudowie do tego przeznaczone.
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* Przewdd zasilajgcy podtgczy¢ do zaciskow AC/L i AC/N kostki przytgczeniowej, przewdd ochronny podtaczyé do
zacisku GND -L kostki przytgczeniowej.

* Podtaczy¢ wymagane(16VAC lub 18VAC) napiecie wyjsciowe transformatora do zaciskow ~AC na ptycie centrali
alarmowe;j.

* Wykonaé pozostate potgczenia wymagane dla danego typu systemu zgodnie z wymaganiami i zaleceniami
producenta.

4.3. URUCHOMIENIE

* Po uprzednim wykonaniu czynnosci instalacyjnych zataczyé napiecie zasilajgce oraz podtgczy¢ akumulator.
Wykonac regulacje i/lub konfiguracje zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

* Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania systemu.

e Zamkna¢ drzwi obudowy.

5. Rysunki TECHNICZNE
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Wyprowabzenia — TB1 - WE/WY

WyprowabpzeniA - SW1 —

ZABEZPIECZENIE ANTYSABOTAZOWE

NRr Funkcia - WEJSCIE Nr Funkcia - WYISCIE NRr Funkcia
AC/L COM - zacisk wspdlny napiecia wyjsciowego COM — wspolny
AC/N ~16V — napigcie wyjsciowe 16VAC NO - normalnie otwarty

GND - uziemienie

~18V - napiecie wyjsciowe 18VAC

NC - normalnie zamkniety
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